wentylacja nawiewna
250x300 mm (kanat
wyprowadzony ponad
dach budynku; obudowany
w przestrzeni poddasza
2x ptyta GKF i blachg
miedziang ponad dachem)

proj. czujnik gazu
DEX na stropie
kottowni

proj. czujnik gazu
DEX na stropie
kottowni

wytgcznik pradu p.-poz.
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wentylacja wywiewna
(istn. kanat wentylacyjny
grawitacyjny 300x300 mm;
przewod wytgcznie dla
potrzeb kottowni)

proj. rozdzielnia elektryczna

kottowni RK

centralka systemu

aktywnego zabezpieczenia
instalacji gazowej

linia sygnatowa do zaworu

W G'ZXE ATSHA

odcinajgcego doptyw gazu

w szafce gazowej na elewac;ji
budynku (prowadzenie

w bruzdzie, w rurze ostonowej)

A
syrena alarmowa

WYTYCZNE

WYKONAWCZE:

of

B1

T

—

PRZEWODY UKLADAC p/t

OSPRZET 10A p/t

LACZNIKI OSWIETLENIA  INSTALOWAC NA WYS. 1.3m
GNIAZDKA WTYCZKOWE  INSTALOWAC NA WYS. 1.2m

SIEC OSWIETLENIOWA — YDY 3x1.5 mm2 p/t
SIEC GNIAZD WTYCZKOWYCH — YDY 3x2.5 mm2 p/t

Lacznik oswietlenia- klawiszowy pojedynczy p/t

Projektowana oprawa swietléwkowa 2x36W
(wyk. IP65)

Gniazdko wtyczkowe bryzgoszczelne 10A p/t

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Vs

IMIE, i NAZWISKO

NR. UPRAWNIEN i SPECJALNOSC

DATA

PODPIS

corematic

OPRACOWAL

OPRACOWAL

mar inz. Jan Traczyk

mar inz. Jarostaw Pierzchawka

20/93/0P
spec. instal.—elektryczne

09.2019
09.2019

INWESTOR

POWIAT LUBARTOWSKI, DOM POMOCY SPOYECZNEJ IM. M. RATAJA, UL. T. KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK

INWESTYCJA

BUDOWA TRZECH INDYWIDUALNYCH KOTEOWNI GAZOWYCH / WEWNETRZNA
INSTALACJA GAZU W OBIEKTACH ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO

KG/DPS /KCK

PBW

01/09/19

RYS. NR £-04

W KOCKU

T PLAN INSTALACI ELEKTRYCZNYCH W POMIESZCZENIU KOTEOWNI|™. 5
— BUDYNEK OFICYNY WSCHODNIEY |

SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY




