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Przycisk ST22 CENTRALKA DETEKCJI
@ w obudowie p.poz. GAZU
prod. Spamel
Styki zwierne przycisku ST22
zasilic 250VAC i podfgczyc
do wyzwalacza wzrostowego
rozfgcznika
NR OBWODU/No.CIRCUIT RK/FWO1 RK/FWO03 RK/FW04 RK/FW05 RK/F06 RK/FO7 RKot/FW10 RKot/FW11 RK/FIS22 RK/FIS23 RK/FIS25 RKot/FIS24 RK/FIS28
TYP KABLA/CABLE TYPE YKYZzo 5x4 YKYZzo 3x1.5 YKYzo 3x1.5 YKYZzo 3x1.5 YKYZzo 3x1.5 YLYzo 3x2.5 YLYZo 3x2.5 YKYzo 5x2.5 YKYZzo 5x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x1.5 YKSLY 70 3x2.5mm2
MOC/POWER 0,30 kw 0,30 kW 0,30 kW 0,30 kW 0,55 kW 0,55 kW 0,30 kW 0,30 kW 0,64 kW
OPIS ZASILANIE 7 KONTROLA KONTROLA KONTROLA CYRKULACUA OBIEG | OBIEG I POMPA PODGRZEW| PALNIK KOTtA | PALNIK KOTLA |POMPA KOTLOWA | POMPA KOTLOWA GNIAZDKA WTYCZK|GNIAZDKA WTYCZK| OSWIETLENIE KOTf. DETEKCJA
1G/... NAPIECIA L1 NAPIECIA 12 NAPIECIA L3 CW.U. GAZ1 GAZ2 1 2 GAZU Rezerwa
DESCRIPTION
JEDNOSTKA PROJEKTOWA IMIE, i NAZWISKO NR. UPRAWNIEN i SPECJALNOSC DATA PODPIS
Vs OPRACOWAL | mqr inz. Jan Traczyk 20/93/0P 09.2019
corematic spec. Instal.—elektryczne
OPRACOWAE | mgr inz. Jarostaw Pierzchawka 03.2019
INWESTOR POWIAT LUBARTOWSKI, DOM POMOCY SPOLECZNEJ M. M. RATAJA, UL. T. KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK
INNESTYCUA BUDOWA TRZECH INDYWIDUALNYCH KOTEOWNI GAZOWYCH Z WEWNETRZNA

INSTALACJA GAZU W OBIEKTACH ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO
W KOCKU

UL RYSUNKU ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RK -
— BUDYNEK GLOWNY '
SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
KG/DPS/KCK | PBW 01/09/19  RYS. NR E-05




